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1 Indledning og sammenfatning

Naervaerende projektforslag er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og omfatter en udvidelse
af forsyningsomradet ved Jaegerspris Kraftvarme a.m.b.a. (herefter benaevnt Jaegerspris Kraftvarme). Pro-
jektforslaget er udarbejdet ifalge Varmeforsyningsloven pa vegne af Jaegerspris Kraftvarme.

Projektforslaget omfatter etablering af fiernvarmeforsyning til en raekke bygninger ejet af Kong Frederik
den Syvendes Stiftelse (herefter benaevnt Jaegerspris Slot) i den nordvestlige del af Jaegerspris. Ved gen-
nemfersel af projektet bliver omradet udlagt til fjernvarmeforsyning.

Projektforslaget omfatter saledes;

e /ndring af projektomradets varmeforsyningsstatus til fjernvarme.

e Fjernvarmeforsyning af ejendommene i projektomradet (15 tilslutninger, opvarmet areal 12.141
m?3).

e Etablering af distributionsnet i projektomradet og forsyningsledning frem til projektomradet.

Jeegerspris Kraftvarme er projektejer og anleegsveert for udvidelsen af forsynings-omradet.

Alle bygningerne der i projektet tilsluttes fjernvarmeforsyning er i dag opvarmet fra en kedelcentral ejet
af Jeegerspris Slot, hvorfra varmen og varmt brugsvand cirkuleres ud til bygningerne.

Da Jaegerspris Slot er ejer af alle bygningerne og ensker at bygningerne tilsluttes til fiernvarme, er grund-
beregningen i Projektet baseret pa en tilslutningsandel pa 100 %. | forbindelse med projektet er der esti-
meret en investering pa ca. 6,45 mio. kr.

Pa baggrund af de samfundsgkonomiske konsekvensberegninger er der for projektet fundet et sam-
fundsekonomisk overskud pa ca. 11,2 mio. kr. i nutidsveerdi over en betragtningsperiode pa 20 ar i
forhold til fortsat varmeforsyning med fliskedel og ca. 6,0 mio. kr. i forhold til et alternativ med en luft-
vand varmepumpe.

Der er ikke regnet pa et alternativ med individuelle varmepumper, da alle bygningerne jf. Slots- og Kul-
turstyrelsen er henholdsvis fredede eller bevaringsveerdige, og det vurderes ikke umiddelbart muligt at
etablere individuelle installationer ved alle bygningerne uden at overtraede Bygningsfredningsloven’.

Derudover ses et selskabsgkonomisk overskud i form af en nettobesparelse pa ca. 163.000 kr. arligt.

Forbrugerskonomisk set viser projektforslaget samtidig, at projektet vil vaere en fordel.

1 https://www.retsinformation.dk/eli/Ita/2018/219
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2 Projektforslagets baggrund og formal

Projektforslaget behandler Jeegerspris Kraftvarmes gnske om at forsyne projektomradet i den nordvest-
lige del af Jaegerspris med fjernvarme. Projektomradet er vist pa Figur 1, og fremgar i sterre skala af Bilag
A. Pa baggrund af naervaerende dokumentation og beregninger indstilles hermed til Frederikssund Kom-
mune at gennemfere myndighedsbehandling af projektforslaget, og Kommunens Byrad ansgges om at
godkende projektet.
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Figur 1: Oversigtskort over projektomradet i Jaegerspris markeret med lysebld farve.

2.1 Projektets baggrund

Jeegerspris Kraftvarme forsyner hovedparten af Jaegerspris med fjernvarme. Forsyning af projektomradet
er en udvidelse af Jeegerspris Kraftvarmes eksisterende fjernvarmenet i byen, og ligger i umiddelbar til-
knytning til dette. Dette vurderes i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes kommunale plan-
legning (se kapitel 3), og kan vaere med til at styrke gkonomien for fjernvarmevarket generelt (se kapitel
5).

Projektforslaget medferer ikke behov for udvidelse af produktionskapacitet.
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2.2 Projektforslagets formal

Formalet med dette projektforslag er at belyse, om fjernvarmeforsyning af projektomradet er det sam-
fundsekonomisk mest fordelagtige, savel hvad de miljgmaessige konsekvenser af fiernvarmeforsyningen
vil veere.

Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgerelsen, “Bekendtgarelse om god-
kendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsaniceg” BEK nr. 1091 af 08/09/2025.

Projektforslaget belyser sdledes bade de samfunds-, forbruger- og selskabsgkonomiske konsekvenser
for fiernvarmeforsyning af projektomradet i Jaegerspris samt sammenligner disse med opvarmning med
fliskedel som hidtil, hvilket udggr referencen, og med opvarmning med en felles luft/vand varmepumpe
i stedet for den nuvaerende fliskedel, som et relevant alternativt scenarie.

Pa baggrund af ovenstaende skal projektforslaget danne grundlag for myndighedsbehandling og god-
kendelse af projektforslaget i henhold til gaeldende Varmeforsyningslov. Desuden skal et projektforslag
orientere de forsyningsselskaber og interessenter, der bergres af projektet. Projektforslaget har yderli-
gere til formal at orientere Frederikssund Kommune samt andre parter, der bergres af projektet, og som
skal have projektet i hgring.

2.3 Projektforslagets tekniske forhold

Tilslutningen af ejendommene i projektomradet vil give et eget varmebehov for Jaegerspris Kraftvarme.
Ejendommene vil blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmeraor.

En skitse over dimensioneringen og ledningsferingen af nyt distributionsnet i projektomradet er vedlagt
i Bilag B. Dimensionering og ledningsfering samt tilhgrende tekniske anleeg vil blive endeligt fastlagt i
detailprojekteringen af projektet.

2.4 Afgraensning af projektet
Projektet er afgraenset af projektomradet, som fremgar af Figur 1, samt af Bilag A og Bilag B.
2.4.1 Undersoagte scenarier i projektforslaget

Narvaerende projektforslag undersgger falgende scenarier, hvor:

e Referencen bestar af fortsat opvarmning med fliskedel
e Projektet bestar af fiernvarmeforsyning fra Jeegerspris Kraftvarme
e Alternativet bestar af forsyning med luft-vand varmepumpe som erstatning for fliskedlen

2.5 Tilknyttede projekter

Der er ingen tilknyttede projekter.
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2.6 Indstilling

Jaegerspris Kraftvarme indstiller hermed til Frederikssund Kommune, at der gennemfgres myndigheds-
behandling af neervaerende projektforslag efter Varmeforsyningslovens retningslinjer.

Byradet i Frederikssund Kommune anmodes om at godkende naervaerende projektforslag.
Godkendelsen omfatter:

e /ndring af projektomradets varmeforsyningsstatus til fjernvarme.

e Fjernvarmeforsyning af ejendommene i projektomradet (15 tilslutninger, opvarmet areal 12.141
m?2).

e Etablering af distributionsnet i projektomradet og forsyningsledning frem til projektomradet.

Kommunens Byrads godkendelse af dette projektforslag indebaerer, at projektomradet omfattet af dette
projektforslag, indgar som fjernvarmeforsynet omrade i kommunens varmeplanlaegning.

2.7 Organisatoriske forhold

Jeegerspris Kraftvarme finansierer, ejer, forestar driften og vedligeholder fijernvarmeforsyningsanlaegget
frem til og med hovedhaner og varmemalere hos forbrugerne.

Den ansvarlige for projektet er:
Jaegerspris Kraftvarme a.m.b.a.
Handveerkervej 9

3630 Jeegerspris

CVR: 18155141

Kontaktperson:

Hans Christian Kjeergaard, driftsleder
TIf.: +45 4753 1900
hck@jp-kraftvarme.dk

Projektforslaget er udarbejdet af:
PlanEnergi

Ngrregade 13, 1.

1165 Kgbenhavn K

Kontaktperson:

Simon Stendorf Sgrensen
TIf: +45 2758 4916
sss@planenergi.dk

2.8 Tidsplan for projektets gennemforelse

Under forudsaetning af projektforslagets endelige godkendelse 1. halvar 2026, kan etableringen pabe-
gyndes medio 2026, saledes at forbrugerne i projektomradet tilkobles i 2. halvar 2026. Projektering og
udfgrelse af projektet kan opstartes umiddelbart efter den endelige godkendelse af projektforslaget.
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3 Forhold til overordnet planlaegning og lovgivning

3.1 Varmeplanlaegning
Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgorelse af lov om varmeforsyning”, LBK nr. 124 af 02/02/2024.

Varmeforsyningslovens formal er jf. § 1, “...at fremme den mest samfundsekonomiske, herunder miljovenlige,
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at
formindske energiforsyningens afhcengighed of fossile breendsler.”

Jf. 8 3 i Varmeforsyningsloven pahviler det kommunalbestyrelsen (her Byradet) at drage godkendelse for
projekter, der vedrgrer opfersel af nye kollektive varmeforsyningsanlaeg eller implementering af sendrin-
ger i eksisterende varmeforsyningsanlaeg. Kommunens Byrads godkendelse tilfalder i henhold til ret-
ningslinjerne i Projektbekendtggrelsen.

Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Projektbe-
kendtgerelsen “Bekendtgarelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsaniceg”, BEK nr.
1097 af 08/09/2025.

Jf. Projektbekendtgerelsen er varmeforsyningsanlaeg, som er omfattet af Bilag 1, godkendelsespligtige
projekter. | Projektbekendtggrelsens Bilag 1 for godkendelsespligtige projekter for kollektive varmefor-
syningsanlaeg fremgar udvidelse af forsyningsomrader:

"Pkt. 3.1: Etablering, udvidelse, indskraenkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsomrader.”
Da projektet medferer etablering af ovenstdende, er projektet derfor godkendelsespligtigt.
Kommunalbestyrelsen (her Byradet) skal godkende det samfundsekonomisk mest fordelagtige projekt.

Safremt projektet samfundsgkonomisk er mere fordelagtigt end de relevante alternativer kan projekt-
forslaget godkendes ud fra en positiv samfundsekonomisk vurdering, og byradets godkendelse af dette
projektforslag indebaerer, at naevnte tekniske anlaeg i Afsnit 4 etableres af Jaegerspris Kraftvarme.

3.2 Den kommunale planlaegning

Projektomradet er omfattet af den gaeldende kommuneplan, Frederikssund Kommuneplan 2025, herun-
der kommuneplanramme LBB 6.3.

Projektet vurderes at vaere i overensstemmelse med Kommuneplan for Frederikssund Kommune samt
med Frederikssund Kommunes Klimaplan 2045, hvor udbygning af fiernvarmenettet fremgar som et cen-
tralt indsatsomrade.

3.3 Fysisk planlaegning

Projektomradet er ikke omfattet af lokalplaner, som det ses pa kortet i Figur 2.
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Figur 2: Oversigtskort over projektomradets placering ift. vedtagne lokalplaner.

3.4 Styringsmidler

Projektet forudsaetter ikke pabud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemfgrelsen.

3.5 Anden lovgivning

Projektet er ikke i konflikt med lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning eller gvrig eksisterende
lovgivning.

Projektet udfgres efter gaeldende normer og standarder.

3.5.1 Miljevurderingsloven

Miljgvurderingsloven er affattet i “Bekendtgorelse af lov om miljovurdering of planer og programmer og af
konkrete projekter (VWM)”, LBK nr. 4 af 03/01/2023. | henhold til VVM-bekendtggrelsen, LBK nr. 1608 af
09/12/2024, er kommunalbestyrelsen (her Byradet) myndighed for planer, programmer og konkrete pro-
jekter pa land og behandler derved samt treeffer afggrelse om disses indvirkning pa miljget.

Bilag 1 i Miljgvurderingsloven beskriver VWM-pligtige planer, programmer og projekter, mens planer, pro-
grammer og projekter omfattet af Bilag 2 skal underga en VVM-screening. Ifglge Miljgvurderingsloven
treeffer kommunalbestyrelsen (her Byradet) afgerelse om, hvorvidt en plan, et program eller et projekt
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omfattet af Bilag 2 skal paleegges krav om miljgvurdering og opnaelse af tilladelse. Miljgvurderingslovens
fremhaever at et projekt omfattet af Bilag 2 ikke ma igangsaettes, for projektets indvirkning pa miljeet er
blevet vurderet.

Naervaerende projektforslag vurderes at vaere omfattet af Bilag 2 pkt. 3b b) Industrianlaeg til transport af
gas, damp og varmt vand.

Da projektet er opfert i Bilag 2, skal der udarbejdes en VVM-screening, som danner baggrund for myn-
dighedens afggrelse af, om projektet vurderes at medfere vaesentlige miljgpavirkninger og dermed er
omfattet af krav om miljgvurdering.

Jaegerspris Kraftvarme retter saerskilt henvendelse til Frederikssund Kommune vedr. VVM-anmeldelse.
Resultatet af screeningen skal foreligge til den politiske behandling af projektforslaget. Safremt der vil
blive kraevet en miljgvurdering, skal der udarbejdes en miljgkonsekvensrapport i henhold til Miljgvurde-
ringsloven, fer plangrundlaget er pa plads, og far projektet kan realiseres.

Der forventes ingen vaesentlige pavirkninger pa miljget i forbindelse med fjernvarmeforsyning af projekt-
omradet og dermed ikke noget krav om gennemfgrelse af en Miljgkonsekvensrapport.

3.5.2 Naturbeskyttelsesloven

En del af ledningsnettet i projektet vil blive etableret inden for skovbyggelinje. Skovbyggelinjen har bl.a.
til formal at sikre det frie udsyn til starre skovarealer, og bestemmer at der som udgangspunkt ikke ma
placeres bebyggelse, sdsom bygninger, skure, campingvogne og master i en afstand af 300 meter fra
skoven. Da der i projektet er tale om fjernvarmeledninger der etableres under jorden, vurderes projektet
at kunne etableres inden for skovbyggelinjen.

Projektomradet er derudover ikke omfattet af beskyttede naturtyper eller beskyttelseslinjer i henhold til
naturbeskyttelsesloven.

3.5.3 Vejloven

Vejloven er affattet i "Bekendtgarelse af lov om offentlige veje m.v.” LBK nr. 435 af 24/04/2024. Udbygning
af distributions- og transmissionsnettet til at kunne forsyne projektomradet etableres efter "gaesteprin-
cippet”. Med gaesteprincippet forstas det forhold, at ledningsejer har faet tilladelse til vederlagsfrit at
placere ledninger i vejarealet. Til gengaeld skal ledningsejeren selv gennemfere og afholde udgifterne til
arbejder pa egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nadvendigt af hensyn til gen-
nemferelse af et arbejde, der iveerksaettes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formal, som
myndigheden kan varetage.

3.5.4 LER-loven

Inden anlaegsarbejdet igangsaettes vil der blive indhentet LER-oplysninger for omradet, og der vil blive
foretaget ngdvendige aftaler og foranstaltninger i forhold til relevante ledningsejere i projektomradet.
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3.6 Arealafstaelser og servitutpalaeg

En del af forsyningsledningen frem til projektomradet anlaegges i matrikel 1ck, 1aa, 1bf og 1az, mens en
del af distributionsnettet anleegges i matrikel 1az og 1ag. Alle de naevnte matrikler er ejet af Joegerspris
Slot, og der indgas aftale med Jeegerspris Slot omkring ledningsetablering og -adgang.

Forsyningsledningen forventes derudover anlagt i vejside, hvis der pdvirkes gvrige private matrikler, sg-
ges der at opna frivillige aftaler med lodsejer. Projektet forudsaettes sdledes ikke at omfatte arealafsta-
else, og det vurderes, at der til gennemfgrsel af projektet ikke vil blive behov for ekspropriation af private
arealer. Der vil dog rettes henvendelse til grundejere og Frederikssund Kommune vedr. etableringen af
ledninger.

En liste med alle bergrte matrikler fremgar af Bilag C.

3.7 Berorte parter

Jf. Projektbekendtgerelsen skal kommunalbestyrelsen (her Byradet) skriftligt give meddelelse til bererte
parter, der vedrgres af et projekt behandlet i et projektforslag, og derigennem give de bergrte parter
mulighed for at indsende bemaerkninger til projektforslaget indenfor en hgringsfrist pa 4 uger.

Folgende er bergrte parter, som projektforslaget anbefales sendt i hering hos:

e Vejmyndighed (Frederikssund Kommune)
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4 Redegorelse for projektet

Bygningerne der i projektet tilsluttes fjernvarme, er i dag alle opvarmet ved en flisfyret biomassekedel
ejet af Jeegerspris Slot. Fliskedlen leverer bade varme til rumvarme og varmt brugsvand i slottets bygnin-
ger via et lokalt ledningsnet fort i betonkanaler. Ledningsnettet er fra 1956 og fliskedlen er etableret i
1996, sa begge dele skal sdledes udskiftes inden for den naeermeste fremtid (den forventede teknisk-gko-
nomiske levetid for ledningsnet og fliskedler er jf. Energistyrelsens Teknologikatalog hhv. 45 ar og 25 ar).
Frem for at udskifte fliskedlen med en ny, gnsker Jaegerspris Slot at bygningerne tilsluttes fjernvarmefor-
syning fra Jaegerspris Kraftvarme.

4.1 Undersogte alternativer

| neervaerende projektforslag undersgges de selskabs-, forbruger- og samfundsgkonomiske konsekven-
ser ved ovenstaende projekt.

For at belyse mulighederne og konsekvenserne ved fijernvarmeforsyning af projektomradet sammenhol-
des projektet i neervaerende projektforslag med referencen og det relevante alternativ. Nedenfor beskri-
ves referencen, projektet og det relevante alternativ.

Reference (Alternativ #A)  Fortsat opvarmning af projektomradet med fliskedel.
Projekt (Alternativ #B) Opvarmning af projektomradet ved fjernvarmeforsyning.

Alternativ (Alternativ #C)  Opvarmning af projektomradet ved etablering af en ny luft-vand varme-
pumpe som erstatning for fliskedlen.

4.2 Varme- og effektbehov

Den arlige graddegnskorrigerede varmeproduktion for Jaegerspris Kraftvarme er ca. 38.762 MWh, hvilket
svarer til et maksimalt effektbehov beregnet af energyPRO pa ca. 11,5 MW.

4.2.1 Varmegrundlag

Varmegrundlaget i projektomradet fremgar af Tabel 1, og er baseret pa data fra Jeegerspris Slot og
www.varmeberegner.dk?. Jaegerspris Slot har ikke maledata for bygningernes faktiske varmebehov, men
vurderer at det anvendte varmegrundlag er retvisende pa baggrund af produktionsdata fra fliskedlen.

2 www.varmeberegner.dk er et veerktgj udviklet af PlanEnergi i samarbejde med Gate21, Region Sjeelland og Region
Hovedstaden. Veerktgjet bruges til at screene for potentielle fiernvarmeomrader, og anvender data fra BBR om byg-
ningers alder, anvendelse og stgrrelse samt malte faktiske varmeforbrugsdata fra bygninger i hele Danmark til at esti-
mere varmebehov i bygninger.
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Opvarmet areal Varmebehov

Ejendomme Tilslutninger .
[m?] [MWh/ar]

Jaegerspris Slot 15 12.141 2.000
Tabel 1: Varmegrundlaget i projektomradet.

Til det udvidede nettovarmebehov kommer et varmetab fra rgrene. Her er der regnet med et samlet gget
varmetab pa 129 MWh/ar i projektet, som er beregnet i ledningsmodelleringsprogrammet LeanHeat Net-
work, og et varmetab pa 57 MWh/ar i referencen og alternativet, som ligeledes er beregnet i LeanHeat
Network.

Ovenstaende varmegrundlag danner grundlag for de samfundsgkonomiske beregninger i projektforsla-
get. Der er regnet med en tilslutningsandel pa 100 %, da ejeren af omradet har gnske om at tilslutte alle
de pagaeldende bygninger til fiernvarme. Der er regnet med at alle bygningerne tilsluttes i 2026.

4.3 Forsyningsmaessige forhold

Pa veerket (Jaegerspris Kraftvarme) findes i dag et luft-vand varmepumpeanlzaeg (7 MW) og en elkedel (13
MW) fra 2024, to gasmotorer (begge med effekt pa 3,5 MW-varme og 2,75 MW-el) og en gaskedel (8 MW)
fra 1995 og et indbyrdes forbundet anlaeg fra 2018 med en naturgas hedtvandskedel (5,5 MW), absorp-
tions- og elvarmepumpe. Efter elkedlen er blevet etableret, kan denne ogsa drive absorptionsvarmepum-
pen. Herudover findes et solvarmeanlag fra 2010 (10.000 m?) og udvidet i 2013 (3.405 m?) placeret 200
meter fra veerket samt fire akkumuleringstanke lige ved vaerket med samlet kapacitet pa 7.500 m3. En
oversigt over produktionsanlaeggene ved Jaegerspris Kraftvarme fremgar af Tabel 2.

Jeegerspris Kraftvarmes forsyningsomrade forsynes primaert (ca. 85 %) med fjernvarmeproduktion fra
luft-vand varmepumpen og solvarmeanlaegget. Dette suppleres med produktion fra veerkets absorpti-
onsvarmepumpe, elkedel, naturgaskedler og -motorer. Det nye omrade vil primaert blive forsynet fra luft-
vand varmepumpen.

. Indfyret effekt / el forbrug Effekt varme
Produktionsenhed Braendsel
[MW] [MW]

Luft-vand varmepumpe El 2,6 7
Elkedel El 13 13
Naturgaskedel Naturgas 10,9 8
Naturgasmotor 1 Naturgas 7.3 3,5
Naturgasmotor 2 Naturgas 7,3 3,5
Absorptions- og elvarmepumpe El 0,2 1
Hedtvandskedel Naturgas 8 5,5
Solvarmeanlaeg - 8,5 8,5

Tabel 2: Overblik over de eksisterende produktionsanlceg.

| Projektet tilkobles et nettovarmebehov pa 2.000 MWh &rligt (ca. 2.129 MWh/ar inklusive tab i fijernvar-
menettet) til det eksisterende varmebehov for Jeegerspris Kraftvarme. Det samlede varmebehov inkl.
projektomradet bliver dermed pa ca. 40.892 MWh/ar. Effektbehovet inkl. projektomradet stiger til ca.
12,1 MW jf. energyPRO beregningerne vedhaeftet i Bilag D. De eksisterende produktionsenheder forven-
tes at kunne forsyne projektomradet, og der er rigelig redundant kapacitet. Der vurderes dermed ikke at
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vaere behov for etablering af ny varmeproduktion i forbindelse med konvertering af projektomradet til
fiernvarme.

4.4 Varmeproduktioner
| Tabel 3 ses varmeproduktionerne for hhv. Jaegerspris Slot og Jaegerspris Kraftvarme i de tre scenarier:

. . Reference Projekt Alternativ

Arlig varmeproduktion

[MWh] [MWAh] [MWh]
Fliskedel (ejet af Jaegerspris Slot) 2.057 - -
Luft-vand varmepumpe (ejet af Jaegerspris Slot) - - 2.057
Luft-vand varmepumpe - 1.490 -
Elkedel - 520 -
Naturgasmotorer - 120 -

Total 2.057 2.129 2.057

Tabel 3: Varmeproduktion ved Jeegerspris Slot og |eegerspris Kraftvarme i reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B) og alternativ
(Alt. #C).

Varmeproduktionsdata er for tilslutning inklusive varmetab i ledningsnet.

Det tilfgjede varmebehov i Projektet daekkes ved gget fjernvarmeproduktion fra luft-vand varmepumpen
(ca. 70 %), elkedel (ca. 24 %) og naturgasmotor (ca. 6 %) - den marginale varmeproduktion. Den marginale
varmeproduktion er beregnet ud fra fjernvarmevaerkets varmebehovsprofil og varmeproduktionsom-
kostninger (se energyPRO udskrifter i Bilag D). | beregningen er drift pa veerkets absorptionsvarmepumpe
ikke medtaget i varmeproduktionsfordelingen. Dette anses som en konservativ betragtning, da en del af
varmeproduktionen i praksis forventes at blive leveret fra absorptionsvarmepumpen, hvilket vil give en
forbedret samlet systemvirkningsgrad, og dermed give en bedre gkonomi i fiernvarmeproduktionen.

4.5 Anlaegsomfang

Projektets anlaegsomfang omfatter en udvidelse af forsyningsomradet med forsyningsledning frem til
projektomradet og udlaegning af distributionsnet og stikledninger i projektomradet. Ledningsnettet for-
udsaettes etableret som praeisolerede dobbeltrgr i serie 3. Oversigt over ledningsnettet kan ses i Bilag B.

Anlzegsarbejdet omfatter saledes:

Jord- og anlaegsarbejde
Levering og montering af praeisolerede rgr og diverse komponenter
Installation af fiernvarmeunits (inkl. energimalere)

Reetablering af bergrte arealer

Der er opstillet et investeringsbudget for ledningsnettet, baseret pa et konkret prisoverslag pa etablering
af fjernvarmeforsyningsledningen og ledningsnettet i projektomradet indhentet fra entreprengr med
bred erfaring inden for etablering og udvidelse af fiernvarmeledningsnet. Anleegsbudgettet for etablering
af ledningsnettet er opdelt i etablering af forsyningsledningen frem til projektomradet (2,09 mio. kr.), og
etablering af distributionsnet og stikledninger i projektomradet (3,25 mio. kr.) og fremgar af Tabel 4. Om-
kostninger til projektering og myndighedsbehandling er inkluderet.
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Af tabellen fremgar ogsa den samlede ansldede investeringsomkostning til fiernvarmeunits, som er ba-
seret pa priserne i Energistyrelsens Teknologikatalog og skaleret for de 15 tilslutninger, hvor den gen-
nemsnitlige effekt er ca. 56 kW pr. tilslutning, som svarer til en gennemsnitlig pris pa 74.000 kr. pr. fjern-
varmeunit. Levetider i tabellen stammer ligeledes fra Energistyrelsens Teknologikatalog.

Samlet set er der en investering pa ca. 6,45 mio. kr. i forbindelse med projektet.

Levetid ‘ Investering
a1 kr.]
Forsyningsledning frem til projektomradet 45 2.090.000

Investeringselementer i projektet

Ledningsnet i projektomradet 45 3.250.000
Fjernvarmeunits 25 1.110.000

Samlet investering 6.450.000
Tabel 4: Forudscetninger for samfundsgkonomiske investeringer og levetider i projektscenariet (Alternativ #B).

| referencescenariet er de forventede investeringsomkostninger til en ny fliskedelcentral opstillet ud fra
oplysninger fra Jaegerspris Slot. Jaegerspris Slot forventer at en ny fliskedel med kapacitet pa 450 kW som
den nuvarende, vil koste ca. 3 mio. kr., og at der samtidig skal investeres ca. 2 mio. kr. i et nyt kedelhus.

Hertil kommer investering i en ny backup produktionsenhed, da den nuvaerende backup oliekedel er 44
ar gammel, og derfor ogsa skal udskiftes. Der er indregnet i alt 1 mio. kr. til en backup elkedel pa 450 kW
pa baggrund af priserne i Energistyrelsens Teknologikatalog og prisen pa el-tilslutning hos Radius Elnet
A/S. Det vurderes umiddelbart at den faktiske investering formentlig vil vaere hgjere end dette, da el-
tilslutningsomkostningerne alene forventes at veere omkring 0,8-0,9 mio. kr.

| referencen (Alt. #A) regnes samtidig med at der investeres i ledningsnettet i projektomradet svarende
til investeringen i projektet. Investeringerne i referencen fremgar af Tabel 5.

Samlet set er der en investering pa ca. 9,25 mio. kr. i forbindelse med referencen.

Levetid ‘ Investering

Investeringselementer i referencen .
a1 [kr.]

Ny fliskedel og el-kedel backup inkl. ny bygning 6.000.000
Ledningsnet i projektomradet 3.250.000
Samlet investering | 9.250.000

Tabel 5: Forudscetninger for samfundsgkonomiske investeringer og levetider i referencescenariet (Alternativ #A).

| alternativet (Alt. #C) er de forventede investeringsomkostninger til en luft-vand varmepumpe opstillet
ud fra Energistyrelsens Teknologikatalog. Her er investeringen skaleret til en luft-vand varmepumpe med
en varmekapacitet pa 450 kW, hvilket svarer til ca. 5,1 mio. kr. Omkostning til el-tilslutning af luft-vand
varmepumpen forventes at vaere ca. 0,3 mio. kr.

Hertil kommer investering i bygning som er sat til 2 mio. kr. svarende til referencen. Ligesom i referencen
indgar ogsa en elkedel som ny backup produktionsenhed (bade spids- og reservelast) og investering i
ledningsnettet i projektomradet. Investeringerne i referencen fremgar af Tabel 6.

Samlet set er der en investering pa ca. 11,65 mio. kr. i forbindelse med alternativet.
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Levetid ‘ Investering

Investeringselementer i alternativet .
a1 [kr.]

Ny luft-vand varmepumpe og el-kedel backup inkl. ny bygning 8.400.000

Ledningsnet i projektomradet 45 3.250.000

Samlet investering ‘ 11.650.000
Tabel 6: Forudscetninger for samfundsgkonomiske investeringer og levetider i alternativet (Alternativ #C).

Foruden investeringsomkostningerne medregnes arlige omkostninger til drift og vedligehold (D&V) for
de nye anlaeg der skal etableres i reference, projekt og alternativ. Disse er estimeret i henhold til Jeegers-
pris Slots oplysninger om drift og vedligehold af fliskedlen samt Energistyrelsens Teknologikatalog og
fremgar af Tabel 7. Omkostninger til drift og vedligehold i fiernvarmeproduktionen fremgar af Bilag E.

. Levetid D&V Virkningsgrad
Forudsaetninger nye anlaeg . .
[ar] [kr./ar] [%]
Fliskedel 25 450.000 95
Luft-vand varmepumpe 25 17.446 295
Fjernvarmeunit 25 1.000 100

Tabel 7: Levetid, virkningsgrad og drift og vedligehold i reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B) og alternativ (Alt. #C).
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5 Konsekvensberegninger

Mulighederne og konsekvenserne ved forsyningen af projektomradet belyses i dette kapitel, og kommer
til udtryk gennem en raekke konsekvensberegninger. Disse konsekvensberegninger omfatter samfunds-
, selskabs- og forbrugergkonomi samt energi- og miljgforhold.

Konsekvensberegningerne er regnet i forhold til reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B) og alternativ (Alt. #C)
beskrevet i afsnit 4.1.

Resultatet af konsekvensberegningerne viser nggletal for gkonomi og miljgforhold ved gennemforsel af
reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B) og alternativ (Alt. #C). Resultaterne og sammenligningen af disse bru-
ges til at vurdere fordelene og ulemperne ved fiernvarmeforsyning af projektomradet sammenholdt med
referencen og det relevante alternativ. Samtidig anvendes konsekvensberegningerne i dette kapitel til at
fastsla det samfundsekonomisk mest fordelagtige alternativ.

Konsekvensberegningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evalu-
ering af varmeforsyningsprojekter.

Beregningerne er foretaget som marginalberegninger, og indeholder saledes kun de forhold, som berg-
res af projektet. Resultatet udgeres af forskellen mellem reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B) og alternativ
(Alt. #C). Projektet omfatter etablering af forsyningsomrade til det beskrevne projektomrade. Resultatet
viser saledes i hvilket omfang, der opstar eendringer i gkonomi, miljgbelastning m.v. ved gennemferelse
af projektet i forhold til referencen og alternativet.

5.1 Forudsaetninger

Til at udfgre konsekvensberegningerne er der foretaget beregninger i energimodelleringsprogrammet
energyPRO. Beregningerne i energyPRO er foretaget for den nuvarende situation og for det udvidede
varmegrundlag med projektomradet. Forskellen mellem de to beregninger udger Projektet (Alt. B).

| energyPRO er opstillet en model for de forskellige varmeforsyningskilder, og i disse er indsat dertilhg-
rende omkostninger til drift og vedligeholdelse. Herudover inkluderer energyPRO-modellerne afgiftssat-
ser geldende for 2026 samt geeldende net-og systemtariffer for 2026 fra Energinet.dk sammen med de
lokale distributionstariffer fra Radius Elnet A/S (det lokale elnet-selskab i omradet). Til udfgrelse af ener-
gyPRO beregningerne er der anvendt de seneste tilgaengelige elspotpriser for @st Danmark (DK2) fra
2025 samt manedlige naturgaspriser fra 2025. Alle gvrige beregningsforudsaetninger findes i energyPRO
udskrifterne vedheeftet i Bilag D.

5.1.1 Reference (Alt. #A): Fortsat opvarmning af projektomradet ved fliskedel

Omkostninger i referencen inkluderer investeringsomkostningerne til udskiftningen af fliskedlen til en ny
inklusiv ny bygning og ny el-kedel som backup produktionsenhed samt udskiftning af ledningsnettet i
projektomradet. Der er benyttet prisoverslag pa etablering af fijernvarmeforsyning fra entreprengr, an-
laegsinvesteringer, anlaegsvirkningsgrader, levetider samt D&V med udgangspunkt i oplysninger fra Jae-
gerspris Slot og Energistyrelsens teknologikatalog.
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5.1.2 Projekt (Alt. #B): Opvarmning af projektomradet ved fjernvarmeforsyning

Omkostninger til fiernvarmeforsyning inkluderer investeringsomkostningerne i ledningsnet og fjernvar-
meunits. Der er benyttet prisoverslag pa etablering af fiernvarmeforsyning fra entreprener, anlaegsvirk-
ningsgrader, -kapaciteter og D&V for fjernvarme fra veerket samt investeringer i individuelle anlaeg, leve-
tider samt D&V med udgangspunkt i Energistyrelsens Teknologikatalog.

5.1.3 Alternativ (Alt. #C): Opvarmning af projektomradet ved etablering af en ny
luft-vand varmepumpe som erstatning for fliskedel

Omkostninger til udskiftning af fliskedlen med en el-drevet luft-vand varmepumpe, og ellers er scenariet
magen til referencen. Der er benyttet prisoverslag pa etablering af fiernvarmeforsyning fra entreprener,
anlaegsinvesteringer, anlaegsvirkningsgrader, levetider samt D&V med udgangspunkt i Energistyrelsens
teknologikatalog.

5.2 Varmeproduktionsfordeling

Baseret pa ovenstaende er der foretaget beregninger af den marginale varmeproduktionsfordeling mel-
lem de forskellige enheder. Resultatet ses i Figur 3.

Varmeproduktionsfordeling
2.500 250
E = M Fliskedel, slottets egen
~ °©
< 2.000 4 F 200 o
g § Luft-vand varmepumpe, slottets egen
— o
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.° —
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o 2
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Figur 3: Marginal varmeproduktion til forsyning af projektomrddet i reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B) og alternativ (Alt.
#C).

Af Figur 3 fremgar, at varmeproduktionsfordelingen er stgrre i projektet (Alt. #B) sammenlignet med re-
ferencen (Alt. #A) og alternativet (Alt. #C). Forskellen i varmeproduktionen udgegres af varmetabet i led-
ningsnettet frem til projektomradet. Detaljerede resultater for de energimaessige konsekvenser fremgar
af Bilag E.
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5.3 Samfundsekonomi

Ved beregning af de samfundsgkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet, set fra sam-
fundets side, i forhold til opvarmning med individuelle varmepumper i det alternative scenarie.

De samlede omkostninger ar for ar tilbagediskonteres, hvorved nutidsvaerdien fremkommer for hen-
holdsvis en situation med referencen (Alt. #A), projektet (Alt. #B) og alternativet (Alt. #C). Det samfunds-
gkonomiske resultat er beregnet med en kalkulationsrente pa 3,5 % p.a.

De samfundsgkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens “Vejledning
i samfundsekonomiske analyser pd energiomrddet, juli 2021", samt Energistyrelsens “Samfundsekonomiske
beregningsforudscetninger for energipriser og emissioner 2025” udgivet marts 2026. | sidstnaevnte beskrives
det, at der i de samfundsekonomiske beregninger kan indregnes variable elpriser, hvor produktion eller
forbrug af el fra fleksible enheder forventes at felge variationen i elpriserne. Dette er gjort ud fra meto-
den beskrevet i Bilag F.

Den samfundsegkonomiske beregning bestar af prissaetning af felgende elementer:

e Investeringer

e Omkostninger til drift og vedligehold

e Kgb af breendsler

e Salg af el til nettet

e Kab af el fra nettet

e Forvridningstab, afgifter

e Forvridningstab, tilskud

e (CO2-omkostninger, braendsler

e (CO2-omkostninger, el (er indeholdt i el-priserne, og derfor 0 her)
e (vrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), braendsler
e (vrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), el

De samfundsekonomiske nutidsveerdier er tilbagediskonteret til 2026.
Samfundsgkonomien er beregnet over en betragtningsperiode pa 20 ar (2026-2045).

Alle investeringer omregnes i de samfundsgkonomiske konsekvensberegninger til annuiteter for at tage
hejde for de forskellige levetider, scrapveerdier for de forskellige tekniske anleeg og varmeforsyningskil-
der. Dette sker bade i referencen (Alt. #A), projektet (Alt. #B) og alternativet (Alt. #C).

De samfundsgkonomiske beregningsforudsaetninger og beregninger for nzervaerende projektforslag
fremgar af Bilag E.

5.3.1 Samfundsekonomiske nutidsvaerdier

Resultaterne for de samfundsgkonomiske nutidsveerdier for de tre undersggte scenarier ses af Tabel 8.
Omkostningerne fremgar som positive veerdier og besparelserne vises som negative vaerdier.

Sammenholdes nutidsveerdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis referencen (Alt. #A),
projektet (Alt. #B) og alternativet (Alt. #C) ses, at der med projektet opnas et samfundsgkonomisk
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overskud over betragtningsperioden pa ca. 11,2 mio. kr. i forhold til referencen og ca. 6,0 mio. kr. i forhold
til alternativet. Projektscenariet (Alt. #B) vurderes dermed at vaere det mest fordelagtige scenarie set fra
samfundets side. Detaljerede samfundsekonomiske beregninger fremgar af Bilag E.

Samfundsgkonomiske nutidsveerdier Alt. #A Alt. #B Alt. #C
Investeringer N mio. kr. 9,25 5,54 11,90
Omkostninger til D&V mio. kr. 8,47 0,91 0,33
Kgb af breendsler mio. kr. 9,49 2,74 0,00
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 -1,71 0,00
Kgb af el fra nettet mio. kr. 0,00 8,89 10,58
Forvridningstab, afgifter* mio. kr. 0,00 0,00 0,00
Forvridningstab, tilskud* mio. kr. 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, breendsler mio. kr. 0,00 0,21 0,00
CO2-omkostninger, el** mio. kr. 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, braendsler mio. kr. 0,16 0,19 0,00
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,00 0,00 0,00
SO2, NOX og PM2,5, braendsler mio. kr. 0,69 0,04 0,00
S0O2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,00 0,03 0,03
lalt mio. kr. 28,06 16,86 22,84
Forskel ift. referencen mio. kr. 0,00 -11,20 -5,22

*) Veerdierne i denne raekke er O fordi Skatteforvridningsfaktoren er 0%.
**) Veerdierne i denne raekke er 0 fordi CO,-omkostninger for el pr. definition erindeholdti el

Metan- og lattergas-emissioner er prissat som CO,-udledninger uden for kvotesektoren.
Tabel 8: Samfundsgkonomiske nutidsveerdier for reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B) og alternativ (Alt. #C).

5.3.2 Samfundsekonomiske felsomhedsberegninger

Der er udfert fglsomhedsberegninger for de enkelte omkostningselementer i den balancerede sam-
fundsekonomiske varmepris. Pa Figur 4 og Figur 5 ses resultatet af falsomhedsberegningerne. Pa figu-
rerne ses de balancerede samfundsgkonomiske varmepriser for referencen (Alt. # A), projektet (Alt. # B)
og alternativet (Alt. # C) ved forskellige felsomheder. Resultatets falsomhed er udtrykt pa baggrund af
hvorvidt variationer i forudsaetninger andrer pa konklusionen om samfundsgkonomisk overskud.
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Figur 4: Folsomhedsberegning 1 - balancerede samfundsgkonomiske varmepriser for reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B)
og alternativ (Alt. #C). ved cendringer af faktorerne med +/- 20 %.
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Figur 5: Felsomhedsberegning 2 - balancerede samfundsgkonomiske varmepriser for reference (Alt. #A), projekt (Alt. #B)
og alternativ (Alt. #C). ved cendringer af faktorerne med +/- 20 %.

Beregningerne viser, at projektets (Alt. # B) samfundsgkonomiske fordel har lav falsomhed over for de
analyserede parametre. Projektet udviser positiv samfundsgkonomi ved at have en lavere balanceret
samfundsgkonomisk varmepris end referencen (Alt. # A) og alternativet (Alt. # C) for alle
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omkostningselementer, selvom omkostningselementerne aendres med +/- 20 %, hvoraf investeringer,
kab af el og braendsler er de mest fglsomme.

5.3.3 Samfundsekonomiske resultater ved hej og lav CO.-pris

Finansministeriet stiller i "Vejledning i samfundsakonomiske konsekvensvurderinger” fra juni 2023 krav om
at der som en del af det samfundsgkonomiske resultat ogsa skal praesenteres falsomhedsberegninger,
ved brug af andre CO,-priser end de centrale nggletalsvaerdier. Dertil har Finansministeriet publiceret et
alternativt hgjprisforlgb for CO,-prisen til brug for falsomhedsberegninger, som Energistyrelsen har in-
kluderet i de seneste samfundsgkonomiske beregningsforudsaetninger, og som skal anvendes til falsom-
hedsberegninger af det samfundsgkonomiske resultat. Resultatet af dette fremgar af Figur 6.

Samfundsgkonomisk besparelse ved projekt (Alt. #B)

12
10 A

8 .

6 .

4 4

2 .

0

Grundberegning Finansministeriets alternative hgjprisforlgb for
CO2-priser
H Ift. reference (Alt. #A) W Ift. alternativ (Alt. #C)

Figur 6: Samfundsakonomisk besparelse ved projektet ift. referencen og alternativet for grundberegningen og for falsom-
hedsberegning med Finansministeriets alternative hgjprisforleb for COz-priser.

Det ses at ved anvendelse af Finansministeriet alternative hgjprisforlgb for CO,-prisen, reduceres den
samfundsgkonomiske besparelse ved projektet (Alt. #B) til ca. 10,9 mio. kr. ift. referencen (Alt. #A) og til
ca. 5,7 mio. kr. ift. alternativet (Alt. #£C).

5.3.4 Miljemaessige forhold

De energi- og miljgmaessige konsekvenser for varmeproduktionen over betragtningsperioden pa 20 ar
for referencen (Alt. #A), projektet (Alt. # B) og alternativet (Alt. # C) er opstillet i Tabel 9 nedenfor.
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Emissioner™? Enhed Alt. #A Alt. #B Alt. #C
co, ton 0 615 250
CH,4 (metan) ton 1,7 8,8 0,0
N,O (lattergas) ton 0,6 0,0 0,0
CO,-=kvivalenter ton 213 866 253
SO, ton 1,7 0,1 0,0
NOy ton 14,0 3,5 0,9
PM,s ton 1,6 0,0 0,0

Note 1: Samlede emissioner over betragtningsperioden pa 20 ar.
Note 2: Incl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.
Tabel 9: Miligmaessige konsekvenser for referencen (Alt. #A), projektet (Alt. # B) og alternativet (Alt. # C).

Tabel 9 viser de miljgmaessige konsekvenser for den marginale varmeproduktion i referencen (Alt. #A),
projektet (Alt. #B) og alternativet (Alt. #C). Tabellen viser emissioner og CO,-aekvivalenter. Som det ses,
er udledningen af CO.-aekvivalenter sterst i projektet med forsyning med fjernvarme over betragtnings-
perioden pa 20 ar. Det skyldes bl.a. at en del af fiernvarmen produceres som kraftvarme pa Jeegerspris
Kraftvarmes gasmotorer, typisk nar der er behov for at levere strem til elnettet.

Ledningsgassen forventes at vaere CO,-neutral fra 2031. Den hgjere CO,-emission ved projektet er bl.a.
en konsekvens af, at det i beregningerne forudsaettes, at emissioner fra naturgassen regnes som 100 %
naturgas frem til 2031 - og ikke som en gennemsnitsemission ud fra hvor stor en andel af ledningsgassen
der lgbende udggres af CO,-neutral gas, mens emissionen fra elproduktionen regnes som gennemsnits-
emissionen ved elproduktion. Der er sdledes ikke konsistens i beregningsmetoder for emissionsfakto-
rerne.

Samtidig er der ogsad CO,-udledning forbundet med elforbruget jf. note 2 til tabellen. Her er CO»-udled-
ningen baseret pa gennemsnitlig dansk elproduktion, mens varmepumpen i fiernvarmeforsyningen reelt
vil kgre mest nar stremmen er billig, hvilket typisk er nar der er en hgj elproduktion fra vindmeller og
solceller. Dermed vil den faktiske CO,-udledning fra varmepumpen i fjernvarmeforsyningen sandsynlig-
vis vaere lavere.

5.4 Selskabsokonomi

Ved beregning af de selskabsgkonomiske konsekvenser ved udvidelse af forsyningsomradet, sammen-
holdes de arlige varmeproduktionsomkostninger hos Jaegerspris Kraftvarme ud fra en marginal betragt-
ning, hvor de samlede marginale varmeproduktionsomkostninger er opgjort for projektet og referencen.
| den selskabsgkonomiske beregning er Jaegerspris Kraftvarmes indtjening fra ydelser pa regulerkraft-
markedet indregnet. Det er antaget at den relative indtjening fra disse ydelser vil vaere den samme i
projektet som i referencen, da der er en ensartet varmeproduktionsfordeling i reference og projekt. Be-
regningen er derudover baseret pa de forudsaetninger, der er beskrevet i projektforslaget.

Den estimerede investering for etablering af fijernvarmenet i projektomradet er vist i Tabel 4 i afsnit 4.5
- dog afholdes omkostningerne til ledningsnet i projektomradet og fiernvarmeunits ikke af Jeegerspris
Kraftvarme men af ejeren af omradet. Betalingen for ledningsnet i projektomradet indregnet som byg-
gemodningsbidrag i den selskabsgkonomiske beregning.
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Selskabsgkonomien, baseret pa de arlige driftsomkostninger for Jaegerspris Kraftvarme med forsyning til
projektomradet, ses i Tabel 10. Forudsaetningerne, der er benyttet, er i henhold til geeldende takstblad.

Selskabsgkonomi Projekt
Driftsomkostninger kr./ar 350.381
Arlige forbrugertariffer kr./ar 695.100
Arlig besparelse kr./ar 344.719
Investering kr. 5.340.000
Byggemodningsbidrag kr. -2.090.000
Tilslutning, andelsindskud kr. -6.000
Nettobelgb til lantagning kr. 3.244.000
Kapitalomkostninger® kr./ar 182.011
Nettobesparelse kr./ar 162.709
Simpel tilbagebetalingstid ar 9,4

1) Finansiering ved annuitetsldn pd 2,84% og garantiprovision pé 0,5% over 25 dr.
Tabel 10: Selskabsgkonomi for [eegerspris Kraftvarme ved fjernvarmeforsyning af projektomradet.

Som det ses af tabellen, giver projektet en forventet nettobesparelse pa ca. 163.000 kr./ar for Jaegerspris
Kraftvarme. Detaljer vedr. de selskabsgkonomiske beregninger fremgar af Bilag G.

5.5 Forbrugerekonomiske forhold

De forbrugergkonomiske forhold er belyst ved at beregne de samlede arlige omkostninger til opvarm-
ning ved referencen (fliskedel) og fijernvarmeforsyning for en gennemsnitlig tilslutning i projektomradet
(133 MWh/ar og 809 m? opvarmet areal). Resultaterne fra den forbrugergkonomiske beregning viser en
vaesentlig forbrugergkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning sammenlignet med fortsat opvarm-
ning med fliskedel. | sammenligningen af forbrugergkonomien er for fortsat opvarmning med fliskedel
ikke indregnet finansiering til udskiftning af fliskedel og ledningsnet, hvilket vil fordyre forbrugergkono-
mien ved denne lgsning yderligere.

Den forbrugergkonomiske besparelse skal ses i lyset af, at det variable forbrugsbidrag til fiernvarmefor-
syningen pavirkes af udsving i el- og braendselspriser, og derfor kan variere fra ar til ar. Beregningen viser
dog at forbrugergkonomien er robust overfor relativt store udsving i det variable forbrugsbidrag.

De forbrugergkonomiske beregninger er nsermere belyst i Bilag H.
Eksisterende forbrugere

Da der ses et selskabsgkonomisk overskud for Jaegerspris Kraftvarme forventes Projektet ingen negative
gkonomiske konsekvenser for de eksisterende forbrugere. Tvaertimod sikres selskabsgkonomien, hvilket
kan vaere med at fastholde varmeprisen.

Investeringen i forbindelse med udvidelsen af forsyningsomradet forrentes af forbrugerbidrag fra de nye
tilkoblede forbrugere, saledes at de eksisterende forbrugere hos Jaegerspris Kraftvarme ikke belastes
gkonomisk.
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6 Konklusion

Resultatet af konsekvensberegningerne viser selskabs-, forbruger- og samfundsgkonomiske fordele for
projektet (Alt. # B) behandlet i naervaerende projektforslag sammenholdt med referencen (Alt. #A) og
alternativet (Alt. # C).

Ved etablering af projektet opnas en samfundsekonomisk besparelse pa ca. 11,2 mio. kr. over be-
tragtningsperioden pa 20 ar.

Selskabsgkonomien vil resultere i en besparelse pad omkring 163.000 kr./ar. Derudover er der en arlig
forbrugergkonomisk besparelse ved etablering af fiernvarme i forhold til referencen.

Pa baggrund af det samfundsekonomiske overskud anses kravene i § 6 i Projektbekendtggrelsen og for-
malet med Varmeforsyningsloven at veere opfyldt for projektforslaget for fiernvarmeforsyning af projekt-
omradet.

Byradet i Frederikssund Kommune anmodes pa denne baggrund om at godkende projektforslaget.
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Bilag A: Oversigt over projektomradet
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Bilag B: Oversigt over ledningsnet

Ledningsdimensioner [DN] Trace [m]

20 21
25 44
32 78
40 211
50 85
65 17
80 84
100 79
125 92
125 (forsyningsledning) 608

lalt 1.317
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Bilag C: Liste over berarte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav

laz Jeegerspris Hgd., Draby
1ar Jeegerspris Hgd., Draby
1as Jeegerspris Hgd., Draby
1bp Jeegerspris Hgd., Draby
7000d Jeegerspris Hgd., Draby
1aa Jeegerspris Hgd., Draby
7000a Jeegerspris Hgd., Draby
1a@ Jeegerspris Hgd., Draby
1bn Jeegerspris Hgd., Draby
1bf Jeegerspris Hgd., Draby
1ck Jeegerspris Hgd., Draby
laze Jeegerspris Hgd., Draby

23-03-2026 | Tilslutning af Jaegerspris Slot, Projektforslag for Jaegerspris Kraftvarme | SIDE 31 AF 60



FlanEnergi

Bilag D: Udskrifter fra energyPRO

20-03-2026 13:57:56
Energiomsatning, Arlig., Reference
20260306JegersprisKraftvarmeReference.eppx
Jeegerspris Kraftvarme Iml=im! i
Projektforslag - Etablering af ny produktion pla E Ef;ﬂ
Beregnet pericde: 01-2026-12-2028
Varme
Behow tab forbrug og transmission Mazngde MWh Andel % Spids MW
Warmebehov ab veerk 38.800,0 599 58 11,51
VarmebehovSlottet 0.0 0.00 0,00
Lagertab 181.5 0.42
Afbls=sning 00 0,00
Total 387815 100,00
Produktion of transmission M=ngde MWh Andel % Spids MW
Maturgasmotor 1 1.037.,5 288 3,50
Maturgasmotor 2 1.030,8 2,68 3,50
Maturgaskedel 1 0,0 0,00 0,00
Maturgaskedel Z2LT VP 0,0 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0.0 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme 0.0 0.00 0.00
Maturgaskedel 2 direkte 00 0,00 0,00
Solvarmeanlssg 8.2982 16,25 10,08
Absorptionsvarmepumpe LT VP 0.0 0.00 0.00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 00 0,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 00 0,00 0,00
Varmepumpe Luft vand ny 25.8842 68,38 9,66
Elksdelny 3.5011 9,03 13,00
Total 387816 100,00
Elektricitet
Spotmarked

Tetal
Behow tab forbrug eksport Mazngde MWh Andel % Spids MW
Absorptionsvarmepumpe LT VP 0.0 0,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0.0 0,00 0,00
Varmepumpe Luft vand ny 84772 8232 0,00
Elkedelny 3.501.1 2574 0.00
Eksport 1.824.9 11,95 5.50
Total 13.803.3 100.00
Produktion ocg Import Mazngde MWh Andel %% Spids MW
Maturgasmotor 1 8152 5829 2,75
Maturgasmotor 2 8097 595 275
Import 11.978,3 88,05 15,59
Total 13.803.3 100,00
Eludweksling:
Spotmarked:

Total

MazngdeMWh

Leveret elekiricitet Spotmarked 1.82459
IModtagetelektricitet Spotmarked 11.978.3
Brandsler
Naturgas
Behow og forbrug Mz=zngde Nm3 Mangde MWh Andel % Spids MW
Maturgasmotor 1 198.545.4 2.184,0 8017
Maturgasmotor 2 195.229.3 21495 49,83
Maturgaskedel 1 0,0 0,0 0,00
Maturgaskedel Z2LT VP 0.0 0.0 0.00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0.0 0.0 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme 00 0,0 0,00
Maturgaskedel 2 direkte 00 0,0 0,00
Total 391.774.8 4313.4 100,00
EMD.DK O Side 1
energyPRO5.0.378 PlanEnergi

FRO
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20-03-2026 13:57:56
Energiomsatning, Arlig. Reference
PlanEnergi)

Produktion og Import M=zngde Nm3 Mangde MWh Andel % Spids MW
Import 391.774,8 4.313.4 100,00
Total 391.774.8 4313.4 100,00
Naturgasvinter
Produktion og Import Mz=ngde Nm3 Mangde MWh Andel % Spids MW
Import 0.0 0.0 0.00
Total 00 0,0 0,00
Tilbudtbrezndsel 1.501.347.0 16.529.8
lkdke brugt breendsel 1.501.347.0 16.529.8
Koldsolvarme
Behow og forbrug Mazngde MWh Mangde MWh Andel % Spids MW
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 00 0,0 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0.0 0.0 0,00
Total 0.0 0.0 0.00
Produktion og Import Mzazngde MWh Mzangde MWh Andel % Spids MW
Import 0.0 0.0 0.00
Total 0.0 0,0 0,00
Tilbudtbrezndsel 27377 27377
like: brugt brezndsel 27377 27377
Koldsolvarme_samdrift
Produktion og Import M=zngde MWh M=zngde MWh Andel %% Spids MW
Import 0,0 0,0 0,00
Total 0.0 0.0 0.00
Tilbudtbreendsel 27377 27377
|kke: brugt brezndsel 277 T 27377
ElkedeHrivvarme
Behow o forbrug Mazngde MWh Mangde MWh Andel % Spids MW
Absocrptionsvarmepumpe LT VP 0.0 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0.0 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0.0 0.0 0.00
Total 0.0 0.0 0.00
Produktion og Import Mazngde MWh Mangde MWh Andel % Spids MW
Import 0.0 0,0 0,00
Total 0.0 0.0 0.00
coz2
Naturgas
Emission Mza=ngde ton Andel % Spids
Maturgasmotor 1 0.0 0,00
Maturgasmotor 2 0.0 0.00
Maturgaskedel 1 00 0,00
Maturgaskedel Z2LT VP 0.0 0.00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0.0 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme 00 0,00
Maturgaskedel 2 direkte 00 0,00
Total 0.0 0.00
Koldsolvarme
Emission Mz=ngde ton Andel % Spids
Absorpticnsvarmepumpe LT VP sclvarme samdrift 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0,0 0,00
Total 0.0 0.00
EMD.DK 1 } Side 2
energyPRO5.0.378 PlanEnengi

FRO
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20-03-2026 13:57:56
Energiomsatning, Arlig. Reference

PlanEnergi)

ElkedeHrivvarme
Emission Mz=ngde ton Andel % Spids
Absorptionsvarmepumpe LT VP 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0.0 0.00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0.0 0,00
Total 0,0 0,00
Af elmarkedet
Spotmarked Mza=ngde ton
Medtagete|ektricitet 0.0
Leveretelektricitet .0
Total 0.0
Total CO2 emissicner .0
Negletal
Fuldlast-
Dirifts- Drrifts- Udnyttelse Total

Starter timer timer faktor effektivitet
Diverse negletal: [timer] [timer] [%&] [#&]
Maturgasmotor 1 101,00 297,00 298,43 3,38 85,82
Maturgasmotor 2 102,00 258,00 284,45 3,36 85,82
Naturgaskedel 1 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Maturgaskedel 2LT VP 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
Maturgaskedel 2 direkte 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Solvarmeanlssg 328,00 1.895,00 1.895,00 100,00 0,00
Absocrptionsvarmepumpe LT VP 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varmepumpe Luft vand ny 214,00 3.474,00 3.439.38 38,15 317,25
Elkedelny 75,00 277.00 26932 207 100,00
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20-03-2026 14:03:15
Resultat af ordinzer drift fra 01-01-2026 00:00 til 31-12-2026 23:59, Reference
20260306JegersprisKraftvarmeReference.eppx
Jeegerspris Kraftvarme i
Projektforslag - Etablering af ny produktion F’IEII'!EI'IEFQI
[Alle belab i kr.}
Driftsindtazgter
Elsalg naturgasmotorer : 1.8249MWh & 1.875,348 == 2722317
| alt Driftsindt=gter 2722317
Driftsudgifter
Brazndselspriser
Maturgas : 391.7748Nm3 A& 3,499 == 1.370.780
Elkedel drivvarme : 0.0 MWh & 8172 *= L]
Brazndselspriser | alt 1.370.780
Naturgasmotoer 1
Enemisfgift : 86.0384Nm* & 1771 = 162.370
CO2 afgift : 198.5454Nm2 & 1942 = 381.891
MO afgift : 198.545 4Nm2 & 0,034 = 8883
Methansfgift : 198.5454Nm3 & 0,332 = 85.253
oW : 1.037.,5 MWh ! 50.0 = 51.876
Naturgasmotoer 1 1 alt B57.873
Naturgasmotor 2
Enemisfgift : 85480, 2Nm* & 1771 = 151.350
CO2 afgift : 195.2293Nm2 & 1942 = 3r93.135
MO afgift : 195.229,3Nm3 & 0,034 = 6.638
Methansfgift : 195.229,3Nm3 & 0332 = 84816
oW : 1.030,8 MWh ! 50.0 = 51.529
Naturgasmotoer 2 | alt B653.468
Naturgaskedel 1
Enemisfgift : 0.0 MWh ! 10476 = a
CO2 afgift : 0,0 MWh & 24518 = 0
MO afgift : 00Nm2 & 0,008 = 0
oW : 0.0 MWh & 50 = 0
Naturgaskedel 1 | alt o
Naturgaskedel 2
Enemisfgift : 0.0 MWh & 10476 = L]
CO2 afgift : 0.0 MWh ! 24516 a
MO afgift : 00Nm2 & 0,008 = 0
Do : 0.0 MWh & 50 = L]
Naturgaskedel 2 | alt a
Solwvarmeanlag
D : 8.298 2 MWh a 6,0 = ar.789
Solwarmeanlazg | alt 37.789
Absorptionswvarmepumpe
Elkab : 0,0 MWh a 8172 == 0
Transmissicns og systemtarif : 0.0MWh & 1150 = [1]
Distributionstarif : 0.0 MWh & 385 *= 0
Elvarmesfgifivarmepumpe : 0.0 MWh 2 4.0 = 0
Energiafgiftelkedeldrivvarme : 0.0MWh & 4.0 = [1]
Effeltbetaling : a0MW & 388200 == 0
D : 0,0 MWh & 25,0 0
Absorptionswvarmepumpe | alt a
Varmepumpe Luft vand
Elkab : B8.477.2 MWh | 450,882 == 3.822.236
Transmissions og systemtarif : B847T7T2MWh & 1150 = 974833
Distributionstarif : E4TT2MWh & 3986 *= 336.205
Elvameafgift : BATT2MWh & 40 = 33.909
Effeltbetsling : 2.8 MWh & 388900 == 100157
oW : 25.8842MWh & 180 = 402.412
Varmepumpe Luft vand | alt 5.670.802
Ekedel
Elkeb : 3.5011 MWh & 48,981 *= 174,888
Transmissions og systemtarif : 3501 1MWh & 1160 = 402,826
Distributionstarif : 3.501,1 MWh ! 28753 = 93 6685
Elvameafgift : 3.501.1 MWh & 40 = 14,004
Effeltbetaling : 13.0 MWh & 388200 == 505.570
D : 3.501,1 MWh ! 10.0 = 35011
EMD.DK O Side1
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20-03-2026 14:03:15
Resultat af ordinzer drift fra 01-01-2026 00:00 til 31-12-2026 23:59, Reference

PlanEnergi)

Ekedel | alt 1.225.864
| alt Driftsudgifter B.616.577
Resultat af ordinaer drift -6.894 260
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FlanEnergi

20-03-2026 14:13:02
Energiomsatning, Arlig, Ref + Slottet
20260306JegerspriskraftvarmeReference.eppx
PlanEnergi)

Beregnet pericde: 01-2026-12-2028
Varme
Behow tab forbrug og transmission M=zngde MWh Andel % Spids MW
Warmebehov ab veerk 38.800,0 94 40 11,51
VarmebehovSlottet 21290 521 0,84
Lagertab 1829 0.40
Afbl=sning 00 0,00
Total 408919 100,00
Produktion o transmission M=zngde MWh Andel % Spids MW
Maturgasmotor 1 1.097 1 288 3,50
MNaturgasmotor 2 1.092,0 2,87 3.50
Maturgaskedel 1 0.0 0.00 0.00
Maturgaskedel Z2LT VP 0,0 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0.0 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme 0.0 0.00 0.00
Maturgaskedel 2 direkte 0,0 0,00 0,00
Solvarmeanlssg 8.298 2 15,40 10,08
Absorptionsvarmepumpe LT VP 0.0 0.00 0.00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 00 0,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 00 0,00 0,00
Varmepumpe Luft vand ny 28.383.7 68,41 9,66
Elkedelny 4.0209 9,83 13,00
Total 408919 100,00
Elektricitet
Spotmarked

Tetal
Behow tab forbrug eksport M=zngde MWh Andel % Spids MW
Absorptionsvarmepumpe LT VP 00 0,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0.0 0,00 0,00
Varmepumpe Luft vand ny 8.938.2 80,92 0,00
Elkedelny 4.0209 27,40 0.00
Eksport 1.712.6 11,687 5.50
Total 14.872.7 100,00
Produktion ocg Import Mzazngde MWh Andel % Spids MW
MNaturgasmotor 1 862.0 587 275
Naturgasmotor 2 858.0 5.85 275
Import 129527 88,28 15,59
Total 14.872.7 100,00
Eludweksling:
Spotmarked:

Total

M=ngdeMWh

Leveret elekiricitet Spotmarked 1.712,8
IModtagetelektricitet Spotmarked 12,9627
Brandsler
Naturgas
Behow og forbrug M=ngde Nm3 M=angde MWh Andel % Spids MW
Maturgasmotor 1 207.829.2 22882 50.12
Maturgasmotor 2 208.888.5 22778 49,88
Maturgaskedel 1 0,0 0,0 0,00
Maturgaskedel Z2LT VP 0,0 0,0 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0.0 0.0 0,00
Maturgaskedel Z solvarme 00 0,0 0,00
Maturgaskedel 2 direkte 0,0 0,0 0,00
Total 414.695.8 4.565.8 100,00
EMD.DK 1 } Side1
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Energiomsatning, Arlig, Ref + Slottet
PlanEnergi)

Produktion og Import M=zngde Nm3 Mangde MWh Andel % Spids MW
Import 414.895,8 4.565,8 100,00
Total 414.695.8 4.565.8 100,00
Naturgasvinter
Produktion og Import Mz=ngde Nm3 Mangde MWh Andel % Spids MW
Import 0.0 0.0 0.00
Total 00 0,0 0,00
Tilbudtbrezndsel 1.501.347.0 16.529.8
lkdke brugt breendsel 1.501.347.0 16.529.8
Koldsolvarme
Behow og forbrug Mazngde MWh Mangde MWh Andel % Spids MW
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 00 0,0 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0.0 0.0 0,00
Total 0.0 0.0 0.00
Produktion og Import Mzazngde MWh Mzangde MWh Andel % Spids MW
Import 0.0 0.0 0.00
Total 0.0 0,0 0,00
Tilbudtbrezndsel 27377 27377
like: brugt brezndsel 27377 27377
Koldsolvarme_samdrift
Produktion og Import M=zngde MWh M=zngde MWh Andel %% Spids MW
Import 0,0 0,0 0,00
Total 0.0 0.0 0.00
Tilbudtbreendsel 27377 27377
|kke: brugt brezndsel 277 T 27377
ElkedeHrivvarme
Behow o forbrug Mazngde MWh Mangde MWh Andel % Spids MW
Absocrptionsvarmepumpe LT VP 0.0 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0.0 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0.0 0.0 0.00
Total 0.0 0.0 0.00
Produktion og Import Mazngde MWh Mangde MWh Andel % Spids MW
Import 0.0 0,0 0,00
Total 0.0 0.0 0.00
coz2
Naturgas
Emission Mza=ngde ton Andel % Spids
Maturgasmotor 1 0.0 0,00
Maturgasmotor 2 0.0 0.00
Maturgaskedel 1 00 0,00
Maturgaskedel Z2LT VP 0.0 0.00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0.0 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme 00 0,00
Maturgaskedel 2 direkte 00 0,00
Total 0.0 0.00
Koldsolvarme
Emission Mz=ngde ton Andel % Spids
Absorpticnsvarmepumpe LT VP sclvarme samdrift 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0,0 0,00
Total 0.0 0.00
EMD.DK 1 } Side 2
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Energiomsatning, Arlig, Ref + Slottet

PlanEnergi)

ElkedeHrivvarme
Emission Mz=ngde ton Andel % Spids
Absorptionsvarmepumpe LT VP 0.0 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0.0 0.00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0.0 0,00
Total 0,0 0,00
Af elmarkedet
Spotmarked Mza=ngde ton
Medtagete|ektricitet 0.0
Leveretelektricitet .0
Total 0.0
Total CO2 emissicner .0
Negletal
Fuldlast-
Dirifts- Drrifts- Udnyttelse Total

Starter timer timer faktor effektivitet
Diverse negletal: [timer] [timer] [%&] [#&]
Maturgasmotor 1 102,00 315,00 313,45 3,58 85,82
Maturgasmotor 2 104,00 312,00 312,00 3,56 85,82
Naturgaskedel 1 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Maturgaskedel 2LT VP 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme samdrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maturgaskedel 2 solvarme 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
Maturgaskedel 2 direkte 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Solvarmeanlssg 328,00 1.895,00 1.895,00 100,00 0,00
Absocrptionsvarmepumpe LT VP 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe LT VP solvarme samdrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Absorptionsvarmepumpe solvarme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Varmepumpe Luft vand ny 312,00 3.855,00 3.827 .28 38,15 317,52
Elkedelny 25,00 217.00 309,20 353 100,00
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Resultat af ordinzer drift fra 01-01-2026 00:00 til 31-12-2026 23:59, Ref + Slotr -
20260306JegerspriskraftvarmeReference.eppx
PlanEnergi)
[Alle belab i kr.}
Driftsindtazgter
Elsalg naturgasmotorer : 17200 MWh & 1848988 == 2.838.248
| alt Driftsindt=gter 2.836.248
Driftsudgifter
Brazndselspriser
Maturgas : 414895 7TNm3 & 3512 = 1.458.417
Elkedel drivvarme : 0.0 MWh & 8172 *= L]
Brazndselspriser | alt 1.456.417
Naturgasmotoer 1
Enemisfgift : 80.8975.7Nm* & 1771 = 161.118
CO2 afgift : 207.829.2Nm2 & 1942 = 403.804
MO afgift : 207.8292Nm32 & 0,034 = T.0868
Methansfgift : 207.8292Nm32 & 0,332 = 88999
oW : 1.097,1 MWh ! 50.0 = 54854
Naturgasmotoer 1 1 alt E95.642
Naturgasmotor 2
Enemisfgift : 90 554 3Nm* & 1771 = 180.372
CO2 afgift : 208.868 5Nm2 & 1942 = 401.735
MO afgift : 208.888 5Nm3 & 0,034 = T.033
Methansfgift : 208.868.5Nm3 & 0332 = 88.630
oW : 1.082,0 MWh ! 50.0 = 54.800
Naturgasmotoer 2 | alt B92.420
Naturgaskedel 1
Enemisfgift : 0.0 MWh ! 10476 = a
CO2 afgift : 0,0 MWh & 24518 = 0
MO afgift : 00Nm2 & 0,008 = 0
oW : 0.0 MWh & 50 = 0
Naturgaskedel 1 | alt o
Naturgaskedel 2
Enemisfgift : 0.0 MWh & 10476 = L]
CO2 afgift : 0.0 MWh ! 24516 = a
MO afgift : 00Nm2 & 0,008 = 0
Do : 0.0 MWh & 50 = L]
Naturgaskedel 2 | alt a
Solwvarmeanlag
D : 8.298 2 MWh a 6,0 = ar.789
Solwarmeanlazg | alt 37.789
Absorptionswvarmepumpe
Elkab : 0,0 MWh a 8172 == 0
Transmissicns og systemtarif : 0.0MWh & 1150 = [1]
Distributionstarif : 0.0 MWh & 385 *= 0
Elvarmesfgifivarmepumpe : 0.0 MWh 2 4.0 = 0
Energiafgiftelkedeldrivvarme : 0.0MWh & 4.0 = [1]
Effeltbetaling : a0MW & 388200 == 0
D : 0,0 MWh & 25,0 0
Absorptionswvarmepumpe | alt a
Varmepumpe Luft vand
Elkab : 8.939.2 MWh | 481,842 == 4128723
Transmissions og systemtarif : 8939 2MWh & 1150 = 1.028.010
Distributionstarif : E9382MWh & 40,188 == 358977
Elvameafgift : B9392MWh & 40 = 35.757
Effeltbetsling : 2.8 MWh & 388900 == 100157
oW : 2B.3B3TMWh & 180 = 425756
Varmepumpe Luft vand | alt 6.075.380
Ekedel
Elkeb : 4020, 8MWh & 575758 *= 231.500
Transmissions og systemtarif : 40208MWh & 1160 = 482,400
Distributionstarif : 4.020.9 MWh ! 28278 = 105.859
Elvameafgift : 4020 9MWh & 40 = 16.082
Effeltbetaling : 13.0 MWh & 388200 == 505.570
D : 4.020.9 MWh ! 10.0 = 40209
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Resultat af ordinzer drift fra 01-01-2026 00:00 til 31-12-2026 23:59, Ref + Slotr -

PlanEnergi)

Ekedel | alt 1.361.421
| alt Driftsudgifter 10.319.069
Resultat af ordinaer drift -T.482.821

EMD. DK < } Side 2
energyPRO5.0.378 PlanEnengi

FRO

23-03-2026 | Tilslutning af Jaegerspris Slot, Projektforslag for Jaegerspris Kraftvarme | SIDE 41 AF 60



F’IanEmergi'

Bilag E: Samfundsekonomi

Forklaring af henvisninger i beregningsudskrifterne:

e Reference = Alternativ #A / Alternativ #3
e Projekt = Alternativ #B / Alternativ #2
e Alternativ = Alternativ #C / Alternativ #4

Forudsaetninger
Beregning af samfundsgkonomiske analyser pa energiomradet
Skabelon oprettet af PlanEnergi, den 28. oktober 2018 / Niels From (v1)
Skabelon senest andret PlanEnergi, den 16. marts 2026 / NF (v17)
Grundlag Vejledning i samfundsgkonomiske analyser pa energiomradet, Energistyrelsen, juli 2021
Samfundsgkonomiske beregningsforudsatninger for energipriser og emissioner 2025 (S@B25), Energistyrelsen, 2. marts 2026
Forudszetninger fra den geeldende version af Finansministeriets Nggletalskatalog
Kalkulationsrente 3,50% p.a. * Diskonteringsrente (for 0-35ar) =3,5% p.a.
Nettoafgiftsfaktor 1,28 - * Nettoafgiftsfaktor (NAF) = 1,28 (28%)
Skatteforvridningsfaktor 0% - * Skatteforvridningsfaktor = 1,0 (0%)
Prisniveau for S@B25 2025-kr. - Y prisniveauet i S@B25, afsnit 2.2, side 6n
Prisniveau for investeringer 2026-kr. - Prisniveauet for investeringer
Prisniveau for energyPRO 2026-kr. - Prisniveauet for energyPRO
Prisniveau for nutidsveaerdier 2026-kr. - Input prisniveau = 2025-kr. og output prisniveau = 2026-kr.
Basisar (=&r 1) 2025 - 1. &ritabellerne i S@B25
Sidste ar i tabellerne i SPB25 2050 - Sidste ar i tabellerne i S@B25
Antal &ri tabellerne i S@B25 26 ar Antal 3ri tabellerne i S@B25
Nutidsveerdier tilbagediskonteres ti 2026 - Alle nutidsveerdier tilbagediskonteres til dette ar.
Nettab i el-nettet 6,8% N - S@B25, afsnit 5.3, side 27n
CO,-=kvivalenter
co, 1 ton/ton
CH, 28 ton/ton S@B25, afsnit 6.1, side 30n
N,O 265 ton/ton S@B25, afsnit 6.1, side 30n
Realrente 1,00% p.a. Bruges til at beregne selskabsgkonomiske annuiteter og nutidsvaerdier.
Euro-kurs r 746,038 kr./100€ Den aktuelle kurs skal anvendes, jf. note 37i Vejledningen.
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Projekt udarbejdet af PlanEnergi, den 20. marts 2026 / SSS
Vaerk Jaegerspris Kraftvarme Konverteringsprojekt SAND
Hvis SAND sa skal fanerne 'Konv.1' og 'Konv.2' anvendes i stedet for fanen 'Resultater'.
Hvis FALSK sa skal fanerne 'Konv.1' og 'Konv.2' ikke anvendes.
Alternativ#0 Fjernvarme, uden slottet
Alternativ #1 Fjernvarme, med slottet
Alternativ #2 Fjernvarme, marginal
Alternativ #3 Reference (slottets egen fliskedel)
Alternativ #4 Alternativ (slottets egen luft-vand varmepumpe)
‘Tabel 15'1
CO,-pris#1 B Skgn for CO2-pris - bade indenfor og udenfor kvotesektoren Tabel 16
CO,-pris #2 C Alternativt prisforlgb til brug for falsomhedsberegninger 1 SNAP 1=Stgrre fq
CO,-pris#3 D Brugerdefineret # 1 500 2025-kr./ton CO2 2 SNAP 2=Forbra
CO,-pris#4 E Brugerdefineret # 2 1.000 2025-kr./ton CO2 3 SNAP 3 =Industri
N N
Tabel 2 Tabel 12 Tabel 16
is| B Isel CO,-priser Braendselspriser | Emissioner SNAP-kategori
Breendsel #1 Gas til motorer B Ledningsgas, decentral, 300.000-800.000 m3 |Ledningsgas, Motor SNAP 1
Breendsel #2 Flis til kedel B An veerk, Treeflis | Tree (eks. traepiller), Kedel SNAP 3
Tabel 10
El-tariffer
El-prod. og -forbrug  |El-navne [-]
El-produktion #1 Gasmotorer An net
El-produktion #2 Gasmotorer, marginal An net
El-forbrug #1 Varmepumpe fjernvarme 2.000-70.000 MWh
El-forbrug #2 Varmepumpe fjernvarme, marginal 2.000-70.000 MWh
El-forbrug #3 Absorptionsvarmepumpe 2.000-70.000 MWh
El-forbrug #4 Absorptionsvarmepumpe, marginal 2.000-70.000 MWh
El-forbrug #5 Elkedel 2.000-70.000 MWh
El-forbrug #6 Elkedel, marginal 2.000-70.000 MWh
El-forbrug #7 Varmepumpe, slottets egen 500-1.000 MWh
Tabel 10
T
Basisar 2025 - X <20 MWh
Betragtningsperiode 20 ar 20-100 MWh
Fgrste ar 2026 - 100-500 MWh
Sidste ar 2045 - 500-1.000 MWh
1.000-2.000 MWh
2.000-70.000 MWh
Ar Var del Kombi X >70.000 MWh
2025 0% 0% An net
2026 100% 100% Brugerdefineret #1
2027 100% 100% Brugerdefineret # 2
2028 100% 100%
2029 100% 100%
2030 100% 100%
2031 100% 100%
2032 100% 100%
2033 100% 100%
2034 100% 100%
2035 100% 100%
2036 100% 100%
2037 100% 100%
2038 100% 100%
2039 100% 100%
2040 100% 100%
2041 100% 100%
2042 100% 100%
2043 100% 100%
2044 100% 100%
2045 100% 100%
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Reference (slottets egen fliskedel)

Fjernvarme, marginal
Alternativ (slottets egen luft-vand varmepumpe)

Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4

energyPRO / [2026-kr.]
Beskrivelse Enhed Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Drift og vedligehold 2026-kr./ar 48.591 450.000 17.446
Fiskale afgifter 2026-kr./ar 74.598 0 5.883
Driftstilskud 2026-kr./ar 0
Driftsindteegteri alt 2026-kr./ar
Driftsudgifteri alt 2026-kr./ar
Resultat af ordinaer drift 2026-kr./ar
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SRS - sro / (2026 k.

Uvaegtet el-pris

Enhed
2026-kr./MWh

Vaegtede el-priser Enhed Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Gasmotorer 2026-kr./MWh

Gasmotorer, marginal 2026-kr./MWh ~ 1.198,60

[Navn pa el-produktion # 3] 2026-kr./MWh

[Navn pa el-produktion # 4] 2026-kr./MWh

[Navn pa el-produktion # 5] 2026-kr./MWh

[Navn pa el-produktion # 6] 2026-kr./MWh

[Navn pa el-produktion # 7] 2026-kr./MWh

[Navn pa el-produktion # 8] 2026-kr./MWh

Varmepumpe fjernvarme 2026-kr./MWh

Varmepumpe fjernvarme, marginal 2026-kr./MWh 659,08
Absorptionsvarmepumpe 2026-kr./MWh

Absorptionsvarmepumpe, marginal 2026-kr./MWh

Elkedel 2026-kr./MWh

Elkedel, marginal 2026-kr./MWh 108,72

Varmepumpe, slottets egen 2026-kr./MWh 617,23
[Navn pa el-forbrug # 8] 2026-kr./MWh

El-pris-faktorer Enhed Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Gasmotorer - 100,00% 100,00% 100,00%
Gasmotorer, marginal - 194,19% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 3] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 4] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 5] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 6] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 7] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 8] - 100,00% 100,00% 100,00%
Varmepumpe fjernvarme - 100,00% 100,00% 100,00%
Varmepumpe fjernvarme, marginal - 106,78% 100,00% 100,00%
Absorptionsvarmepumpe - 100,00% 100,00% 100,00%
Absorptionsvarmepumpe, marginal - 100,00% 100,00% 100,00%
Elkedel - 100,00%  100,00% 100,00%
Elkedel, marginal - 17,61% 100,00% 100,00%
Varmepumpe, slottets egen - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-forbrug # 8] - 100,00% 100,00% 100,00%
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Enhed B-hgj B-lav C
Uvaegtede el-tariffer 2026-kr./MWh 186,29
Vaegtede el-tariffer Enhed Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Gasmotorer 2026-kr./MWh
Gasmotorer, marginal 2026-kr./MWh
[Navn pa el-produktion # 3] 2026-kr./MWh
[Navn pa el-produktion # 4] 2026-kr./MWh
[Navn pa el-produktion # 5] 2026-kr./MWh
[Navn pa el-produktion # 6] 2026-kr./MWh
[Navn pa el-produktion # 7] 2026-kr./MWh
[Navn pa el-produktion # 8] 2026-kr./MWh
Varmepumpe fjernvarme 2026-kr./MWh
Varmepumpe fjernvarme, marginal 2026-kr./MWh 164,30
Absorptionsvarmepumpe 2026-kr./MWh
Absorptionsvarmepumpe, marginal 2026-kr./MWh
Elkedel 2026-kr./MWh
Elkedel, marginal 2026-kr./MWh 138,08
Varmepumpe, slottets egen 2026-kr./MWh 186,29
[Navn pa el-forbrug # 8] 2026-kr./MWh
El-tarif-faktorer Enhed Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Gasmotorer - 100,00% 100,00% 100,00%
Gasmotorer, marginal - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 3] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 4] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 5] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 6] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 7] - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-produktion # 8] - 100,00% 100,00% 100,00%
Varmepumpe fjernvarme - 100,00% 100,00% 100,00%
Varmepumpe fjernvarme, marginal - 107,02% 100,00% 100,00%
Absorptionsvarmepumpe - 100,00% 100,00% 100,00%
Absorptionsvarmepumpe, marginal - 100,00% 100,00% 100,00%
Elkedel - 100,00% 100,00% 100,00%
Elkedel, marginal - 8N 100,00%  100,00%
Varmepumpe, slottets egen - 100,00% 100,00% 100,00%
[Navn pa el-forbrug # 8] - 100,00% 100,00% 100,00%
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Beskrivelse Enhed Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Varme ab veerk MWh/ar 2.129 2.057 2.057
Nettovarmebehov MWh/ar 2.000

Varmeproduktioner \ Sum MWh/ar 2.129 2.057 2.057
Gasmotorer MWh/ar 120

Solvarme MWh/ar 0

Varmepumpe MWh/ar 1.490

Elkedel MWh/ar 520

Fliskedel, slottets egen MWh/ar 2.057

Luft-vand varmepumpe, slottets egen MWh/ar 2.057
[Navn pa enhed #7] MWh/ar

[Navn pa enhed # 8] MWh/ar

[Navn pa enhed #9] MWh/ar

[Navn pa enhed # 10] MWh/ar

[Navn pa enhed # 11] MWh/ar

[Navn pa enhed # 12] MWh/ar

[Navn pa enhed # 13] MWh/ar

[Navn pa enhed # 14] MWh/ar

[Navn pa enhed # 15] MWh/ar

[Navn pa enhed # 16] MWh/ar

El-produktioner \ Sum MWh/ar 95 0 0
Gasmotorer MWh/ar

Gasmotorer, marginal MWh/&r 95

[Navn pa el-produktion # 3] MWh/ar

[Navn pa el-produktion # 4] MWh/ar

[Navn pa el-produktion # 5] MWh/ar

[Navn pa el-produktion # 6] MWh/ar

[Navn pa el-produktion # 7] MWh/ar

[Navn pa el-produktion # 8] MWh/ar

El-forbrug \ Sum MWh/ar 982 0 735
Varmepumpe fjernvarme MWh/ar

Varmepumpe fjernvarme, marginal MWh/ar 462
Absorptionsvarmepumpe MWh/ar

Absorptionsvarmepumpe, marginal MWh/ar

Elkedel MWh/ar

Elkedel, marginal MWh/ar 520

Varmepumpe, slottets egen MWh/ar 735
[Navn pa el-forbrug # 8] MWh/ar

Brandselsforbrug \ Sum MWh/ar 252 2.166 0
Ledningsgas Nm3/ar 22.921

Gas til motorer MWh/&r 252

Flis til kedel MWh/&r 2.166

Individuel gas MWh/ar

Individuel olie MWh/ar

Individuel traepiller MWh/ar

[Navn pa braendsel # 6] MWh/ar

[Navn pa braendsel # 7] MWh/ar

[Navn pa braendsel # 8] MWh/&r

Ledningsgas mio. Nm3/ar 0,0 0,0 0,0
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Resultater

Energimaessige konsekvenser Enhed Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4
Varme ab veerk MWh/ar 2.129 2.057 2.057
Varmeproduktion

Gasmotorer MWh/ar 120 0 0
Solvarme MWh/ar 0 0 0
Varmepumpe MWh/ar 1.490 0 0
Elkedel MWh/ar 520 0 0
Fliskedel, slottets egen MWh/ar 0 2.057 0
Luft-vand varmepumpe, slottets egen MWh/ar 0 0 2.057
Varmeproduktioni alt MWh/ar 2.129 2.057 2.057
Varmeproduktionsfordeling

Gasmotorer - 6% - -
Solvarme - - - -
Varmepumpe - 70% - -
Elkedel - 24% - -
Fliskedel, slottets egen - - 100% -
Luft-vand varmepumpe, slottets egen - - - 100%
Varmeproduktionsfordeling i alt - 100% 100% 100%
Braendselsforbrug

Gas til motorer MWh/ar 252 0 0
Flis til kedel MWh/ar 0 2.166 0
Individuel gas MWh/ar 0 0 0
Individuel olie MWh/ar 0 0 0
Individuel treepiller MWh/ar 0 0 0
Braendselsforbrugi alt MWh/ar 252 2.166 0
El-produktion

Gasmotorer MWh/ar 0 0 0
Gasmotorer, marginal MWh/ar 95 0 0
El-produktionii alt MWh/ar 95 0 0
El-forbrug

Varmepumpe fjernvarme MWh/ar 0 0 0
Varmepumpe fjernvarme, marginal MWh/ar 462 0 0
Absorptionsvarmepumpe MWh/ar 0 0 0
Absorptionsvarmepumpe, marginal MWh/ar 0 0 0
Elkedel MWh/ar 0 0 0
Elkedel, marginal MWh/ar 520 0 0
Varmepumpe, slottets egen MWh/ar 0 0 735
El-forbrugi alt MWh/ar 982 0 735
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Samfundsgkonomiske omkostninger / [mio. kr.]

Alt. #A

2025<> 0,00
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2036

2046<> 0,00

2037
2038
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2040
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2041

M Investeringer

M Omkostninger til D&V

1 Kgb af breendsler

M Salg af el til nettet

m Kgb af el fra nettet
 Forvridningstab, afgifter*®

M Forvridningstab, tilskud*

B CO2-omkostninger, brandsler
m CO2-omkostninger, el**

M Metan og lattergas, braendsler
M Metan og lattergas, el

M SO2, NOX og PM2,5, breendsler
mS02, NOX og PM2,5, el

Olalt

Samfundspkonomiske omkostninger / [mio. kr.]

Alt. #B

2025<> 0,00
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2046<> 0,00

Ar

M Investeringer

m Omkostninger til D&V

Kb af braendsler

M Salg af el til nettet

1 Kgb af el fra nettet

1 Forvridningstab, afgifter*

M Forvridningstab, tilskud*

B CO2-omkostninger, braendsler
B CO2-omkostninger, el**

B Metan og lattergas, braendsler
M Metan og lattergas, el

m SO2, NOX og PM2,5, braendsler
502, NOX og PM2,5, el

O lalt
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Alt. #C

> 1,72

> 1,65
> 1,65
> 1,64

~
n
—
9

M Investeringer

B Omkostninger til D&V

1 Kgb af breendsler

M Salg af el til nettet

= Kgb af el fra nettet
 Forvridningstab, afgifter*®

M Forvridningstab, tilskud*

B CO2-omkostninger, brandsler
m CO2-omkostninger, el**

M Metan og lattergas, braendsler

M Metan og lattergas, el

Samfundsgkonomiske omkostninger / [mio. kr.]
i

M S02, NOX og PM2,5, breendsler
502, NOX og PM2,5, el

Olalt
ol
i § §8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 &8 83 8§ § 3 g 3§ ¥
S8 H SR e R RER e
Tilbagediskonteret varmeproduktion Alt. #A Alt. #B Alt. #C
Tilbagediskonteret varmeproduktion MWh 29.424 29.424 29.424
Tilbagediskonteret varmeproduktion mio. GJ 0,11 0,11 0,11
Balancerede samfundsgkonomiske varmepriser Alt. #A Alt. #B Alt. #C
Investeringer kr./Gl 87,33 52,33 112,34
Omkostninger til D&V kr./GJ 79,99 8,64 3,10
Kgb af braeendsler kr./GJ 89,57 25,85 0,00
Salg af el til nettet kr./GJ 0,00 -16,10 0,00
Kgb af el fra nettet kr./Gl 0,00 83,95 99,93
Forvridningstab, afgifter* kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Forvridningstab, tilskud* kr./GlJ 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, brandsler kr./GJ 0,00 2,02 0,00
CO2-omkostninger, el ** kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, braendsler kr./GJ 1,51 1,75 0,00
Metan og lattergas, el kr./GJ 0,00 0,03 0,02
S02, NOX og PM2,5, braendsler kr./Gl 6,50 0,41 0,00
S0O2, NOX og PM2,5, el kr./GJ 0,00 0,29 0,24
lalt kr./G) 264,90 159,17 215,63

23-03-2026 | Tilslutning af Jaegerspris Slot, Projektforslag for Jaegerspris Kraftvarme | SIDE 54 AF 60



F’IanEmergi'

Balancerede samfundsgkonomiske varmepriser
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Varmepriser / [kr./GJ]
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o
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Grundberegning

HAIt. #A BAIt.#B mAIt.#C

Folsomhedstabeller

Félsomheder 1 20% Alt. #A Alt. #B Alt. #C
Grundberegning kr./GlJ 264,90 159,17 215,63
Investeringer + 20% kr./GJ 282,37 169,64 238,10
Investeringer - 20% kr./GlJ 247,43 148,71 193,16
Omkostninger til D&V +20% kr./GJ 280,90 160,90 216,25
Omkostninger til D&V - 20% kr./GJ 248,90 157,45 215,01
Kgb af braendsler + 20% kr./GJ 282,81 164,34 215,63
Kgb af braendsler- 20 % kr./GJ 246,98 154,00 215,63
Salg af el til nettet + 20% kr./Gl 264,90 155,95 215,63
Salg af el til nettet - 20% kr./GJ 264,90 162,39 215,63
Kgb af el fra nettet + 20% kr./GlJ 264,90 175,96 235,61
Kgb af el fra nettet - 20% kr./GJ 264,90 142,38 195,64
Forvridningstab, afgifter* + 20% kr./GlJ 264,90 159,17 215,63
Forvridningstab, afgifter® - 20% kr./GJ 264,90 159,17 215,63
Forvridningstab, tilskud* + 20% kr./GJ 264,90 159,17 215,63
Forvridningstab, tilskud* - 20% kr./GJ 264,90 159,17 215,63
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Fglsomheder 2 20% Alt. #A Alt. #B Alt. #C
Grundberegning kr./Gl 264,90 159,17 215,63
CO2-omkostninger, braendsler + 20% kr./GJ 264,90 159,58 215,63
CO2-omkostninger, braendsler - 20% kr./Gl 264,90 158,77 215,63
CO2-omkostninger, el** + 20% kr./GlJ 264,90 159,17 215,63
CO2-omkostninger, el** - 20% kr./GJ 264,90 159,17 215,63
Metan og lattergas, breendsler + 20% kr./GJ 265,20 159,52 215,63
Metan og lattergas, braendsler - 20% kr./Gl 264,60 158,82 215,63
Metan og lattergas, el + 20% kr./GlJ 264,90 159,18 215,63
Metan og lattergas, el - 20% kr./GlJ 264,90 159,17 215,62
S02, NOX og PM2,5, braendsler + 20% kr./G) 266,20 159,26 215,63
S0O2, NOX og PM2,5, braendsler - 20% kr./GJ 263,60 159,09 215,63
S0O2, NOX og PM2,5, el +20% kr./GJ 264,90 159,23 215,68
S0O2, NOX og PM2,5, el - 20% kr./GJ 264,90 159,12 215,58
Fglsomhedstabel 20% Alt. #A Alt. #B Alt. #C
Grundberegning kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Investeringer + 20% kr./Gl 17,47 10,47 22,47
Investeringer - 20% kr./GJ -17,47 -10,47 -22,47
Omkostninger til D&V +20% kr./GJ 16,00 1,73 0,62
Omkostninger til D&V - 20% kr./GJ -16,00 -1,73 -0,62
Kgb af breendsler + 20% kr./Gl 17,91 5,17 0,00
Kgb af breendsler - 20 % kr./GJ -17,91 -5,17 0,00
Salg af el til nettet + 20% kr./Gl 0,00 -3,22 0,00
Salg af el til nettet - 20% kr./GJ 0,00 3,22 0,00
Kgb af el fra nettet + 20% kr./GlJ 0,00 16,79 19,99
Kgb af el fra nettet - 20% kr./GJ 0,00 -16,79 -19,99
Forvridningstab, afgifter* + 20% kr./Gl 0,00 0,00 0,00
Forvridningstab, afgifter* - 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Forvridningstab, tilskud* + 20% kr./GlJ 0,00 0,00 0,00
Forvridningstab, tilskud* - 20% kr./GlJ 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, braendsler + 20% kr./Gl 0,00 0,40 0,00
CO2-omkostninger, braendsler - 20% kr./GlJ 0,00 -0,40 0,00
CO2-omkostninger, el** + 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, el** - 20% kr./GlJ 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, braendsler + 20% kr./GJ 0,30 0,35 0,00
Metan og lattergas, braendsler - 20% kr./GlJ -0,30 -0,35 0,00
Metan og lattergas, el + 20% kr./GJ 0,00 0,01 0,00
Metan og lattergas, el - 20% kr./GlJ 0,00 -0,01 0,00
S0O2, NOX og PM2,5, braendsler + 20% kr./GJ 1,30 0,08 0,00
SO2, NOX og PM2,5, braendsler - 20% kr./Gl -1,30 -0,08 0,00
S0O2, NOX og PM2,5, el + 20% kr./GJ 0,00 0,06 0,05
S02, NOX og PM2,5, el - 20% kr./GJ 0,00 -0,06 -0,05
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Bilag F: Beskrivelse af metode for handtering af variable el-
priser

Det fremgar af afsnit 4.1 Samfundsekonomiske priser pa el i S@B25° at:

Variable elpriser

| projektforslag for produktionskapacitet, hvor produktion eller forbrug af el fra fleksible
enheder forventes at folge variationen i elpriserne hen over aret og degnet, kan der
indregnes variation i elprisen.

Elforbrugende eller -producerende enheder handler normalt el pa spotmarkedet, hvor
priserne varierer betydeligt. Derfor kan det give et mere retvisende billede af den
samfundsgkonomiske rentabilitet at benytte priserne i de perioder, hvor enhederne
forventes at kere, frem for at anvende de gennemsnitspriser for aret, som er angivet i tabel
7.

Herudover kan der veere tilfeelde, hvor det kan veere rentabelt at udnytte variationer i
elpriser. Kraftvarmeanlaeg er et eksempel pa en fleksibel elproduktionsenhed, og nar
elprisen er hgj, er det gkonomisk hensigtsmaessigt at producere varme til et fiernvarmenet
pa kraftvarmeanlaeg, der producerer meget el. Tilsvarende er elkedler og eldrevne
varmepumper eksempel pa fleksible elforbrugsenheder, hvorfra det er gkonomisk
hensigtsmaessigt at producere varme til et flernvarmenet, nar elprisen er lav.

| dette Bilag beskrives hvordan PlanEnergi handterer variable elpriser i de samfundsgkonomiske analy-
ser.

Den ra el-pris og el-tarifferne handteres hver for sig, men efter den samme metode.

1. Den forventede drift af el-producerende (fx kraftvarmeanlaeg) og el-forbrugende (fx varme-
pumper og el-kedler) energikonverteringsenheder beregnes i vaerktgjet energyPRO*.

2. Herefter beregnes forholdet mellem den beregnede gennemsnitlige el-pris og den uvaegtede
gennemsnitspris, hvorefter de ra el-priser i kolonne 2 i Tabel 7 i S@B25 multipliceres med
denne.

3. Tilsvarende beregnes forholdet mellem den beregnede gennemsnitlige el-tarif og den uvaeg-
tede gennemsnitstarif, hvorefter tarifferne fra den relevante kolonne i Tabel 7 multipliceres
med denne.

3 S@B25 er en forkortelse for Energistyrelsens Samfundsgkonomiske beregningsforudsaetninger for energipriser og emissioner 2025.
4 https://www.emd-international.com/software/energypro. energyPRO er et veerktgj til simulering af energisystemer, og vaerktgjet optimerer driften af energikonverte-
ringsenheder, sdledes de samlede driftsomkostninger minimeres.

23-03-2026 | Tilslutning af Jaegerspris Slot, Projektforslag for Jaegerspris Kraftvarme | SIDE 57 AF 60


https://www.emd-international.com/software/energypro

F’IanEmergi'

Beregningseksempel

Beregningsforudsaetninger

e S@B25: Ra el-pris i 2025 fra Tabel 7: 620 kr./MWh

e S@B25: Samlet el-pris i 2025 fra Tabel 7: 1.265 kr./MWh (for el-forbrug <20 MWh/ar)

o SPB25: El-tariffer fra Tabel 7: 1.265 kr./MWh - 620 kr./MWh = 645 kr./MWh

e Etstandardhus med et arligt varmebehov pa 18,1 MWh

e Varmeforsyning med en individuel varmepumpe pa 14 kW (uden varmelager)

e El-spotpriser fra DK1 2025 med et uvaegtet gennemsnit pa 606,18 kr./MWh

e Beregnet gennemsnitlig el-pris fra energyPRO: 674,144 kr./MWh (4.003 kr. / 5,9 MWh)

e System og nettarif fra Energinet: 115,00 kr./MWh

e Tidsvarierende distributionstariffer fra N1 med et uvaegtet gennemsnit pa 231,53 kr./MWh

e Beregnet gennemsnitlig distributionstarif fra energyPRO: 256,305 kr./MWh (1.522 kr. /5,9
MWh)

Beregningsresultater

e El-prisfaktor = (674,144 kr./MWh) / (606,18 kr./MWh) = 111,21%
e Tarif-faktor = (115,00 + 256,305) / (115,00 + 231,53) = 107,15%
¢ Samlet samfundsgkonomisk el-pris for varmepumpen i 2025 =
(620 kr./MWh) * 111,21% + (645 kr./MWh) * 107,15% = 1.380,63 kr./MWh
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Bilag G: Selskabsokonomi

Driftsomkostninger kr./ar 350.381
Arlige forbrugertariffer kr./ar 695.100
Arlig besparelse kr./ar 344.719
Investering kr. 5.340.000
Byggemodningsbidrag kr. -2.090.000
Tilslutning, andelsindskud kr. -6.000
Nettobelgb til |antagning kr. 3.244.000
Kapitalomkostninger® kr./ar 182.011
Nettobesparelse kr./ar 162.709
Simpel tilbagebetalingstid ar 9,4

1) Finansiering ved annuitetslan pa 2,84% og garantiprovision pa 0,5% over 25 dr.

Fast afgift 0 - 250 m?* 15 stk. 4.000 kr./ar 295.000 kr./ar
Variabel afgift* 2.000 MWh 200 kr./MWh 400.100 kr./ar
Samlede arlige forbrugerbidrag 695.100 kr./ar

*Jf. Jeegerspris Kraftvarmes geeldende tarifblad

Beregning af tilslutnings- og stikledningsbidrag for projekscenariet

Antal boliger 15 stk.
Samlet varmebehov 2.000 MWh/ar
Samlet opvarmet bruttoareal 12.141 m?
Byggemodningsbidrag 1 stk. 2.090.000 kr.
Tilslutning, andelsindskud 15 stk. 400 kr./stk. 6.000 kr.
Samlet tilslutningsbidrag 2.096.000 kr.

Alle priser ekskl. moms.
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Bilag H: Forbrugerekonomi

Forbrugergkonomi
Arlig varmeudgift

kr. ekskl. kr. inkl.

Gns. bygning 133 MWh/ar moms  moms

Reference (opvarmning med fliskedel)

Varmepris 1 133 MWh a 375 kr./MWh 50.000 62.500
Drift og vedligehold 1 30.000 kr./ar 30.000  37.500
Arlig varmeudgift inkl. vedligehold 80.000 100.000
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 80.000 100.000

Fjernvarmeforsyning

Forbrugsbidrag (variable) 2 133 MWh a 200 kr./MWh 26.665  33.332
Effektbidrag ? 4 4.000 kr./ar 4.000  5.000
Drift og vedligehold 1.000 kr./unit/ar 1.000 1.250
Arlig varmeudgift 31.665  39.582
Investeringer

Fjernvarmeunit, 56 kW * 25 arlevetid®  74.000 kr. ekskl. moms 5250  6.563
Byggemodningsbidrag A 139.333 kr. ekskl. moms 7.632 9.540
Andelsindskud 400 kr. ekskl. moms 22 27
Investeringi alt 213.733 kr. ekskl. moms

Gennemsnitlige kapitalomkostninger 3 12,905 16.131
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 44570  55.710

1) Priser jf. Jeegerspris Slot

2) Priser jf. Jaegerspris Kraftvarmes galdende tarifblad
3) Energistyrelsens Teknologikatalog

4) aftalt byggemodningsbidrag

5) 5% rente over levetiden
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